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1. Монтаж теплового адаптера распределителя Пульсар. 
1.1. Место монтажа теплового адаптера располагается на верхней части 

конвектора: 

 
 
1.2.  Закрепить тепловой адаптер при помощи U-образной шпильки М4 и двух 
гаек М4 параллельно ребрам конвектора: 

  
 

 
 
  
 
 
 



2. Монтаж распределителя тепла Пульсар на радиатор. 
2.1. Удалить защитную крышку датчика температуры на задней части 
распределителя. 

 

 
 
2.1. зафиксировать распределитель на тепловом адаптере, нажать на нижнюю 

часть и защелкнуть пломбу, входящую в комплект поставки. 

 
 
2.2. Записать в ведомость номер распределителя, номер квартиры и название 
помещения (номер стояка отопления). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. Комплект для монтажа распределителя тепловой энергии Пульсар 

 
       

 

 
 
 
Тепловой адаптер 

 
 
 
1 шт. 

 

 
U-образная  
шпилька М4 

 
 
1 шт. 

 

 
 
Гайка М4 

 
 
2 шт. 

 


